
Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DI VINCHIANA 0.00 185.00

VIA DEL BRENNERO NORD 0.00 508.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 11.00

VIA DELLE VILLE 0.00 14.00

VIA SAN GIUSTO DI 
BRANCOLI

0.00 39.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 3.00

VIA DEL SANDORO 0.00 24.00

VIA DEL SANDORO 0.00 1.00

VIA DEL SANDORO 0.00 88.00

VIA DEL SANDORO 0.00 19.00

VIA DELLE VILLE 0.00 3.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 111.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 13.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 18.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 205.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 149.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 193.00

VIA LAMBERTO LANDI 0.00 56.00

VIA LAMBERTO LANDI 0.00 3.00

VIA DELLE VILLE 0.00 72.00

VIA DELLE VILLE 0.00 5.00

VIA DELLE VILLE 0.00 137.00

VIA DEL BRENNERO NORD 0.00 420.00

VIA DELLE VILLE 0.00 180.00

VIA DOMENICA BARBANTINI 0.00 117.00

VIA DELLE VILLE 0.00 15.00

VIA DELLE VILLETTE 0.00 224.00

VIA DELLE VILLETTE 0.00 8.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 20.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 3.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Lucca

Tipo di gas distribuito

Data e ora inizio esecuzione del percorso 27/04/2022

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 7.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 4.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 2.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 130.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 7.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 89.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 8.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 171.00

VIA DEL CALZOLAIO 0.00 287.00

VIA DEL CALZOLAIO 0.00 28.00

VIA DOMENICA BARBANTINI 0.00 29.00

VIA DELLA MARGINETTA 0.00 71.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 1.00

VIA DELLA MARGINETTA 0.00 13.00

VIA DOMENICA BARBANTINI 0.00 73.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 128.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 29.00

VIA FONDA III 0.00 10.00

VIA LAMBERTO LANDI 0.00 210.00

VIA DEL CASONE 0.00 165.00

VIA DI VINCHIANA 0.00 5.00

VIA DI VINCHIANA 0.00 1.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 2.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 107.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 127.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 2.00

VIA VECCHIACCHI 0.00 16.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 2.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 3.00

VIA LAMBERTO LANDI 0.00 12.00

VIA LAMBERTO LANDI 0.00 109.00

VIA GIOVANNI VOLPI 0.00 21.00

VIA DI VINCHIANA 0.00 253.00

VIA DI VINCHIANA 0.00 3.00

VIA DI VINCHIANA 0.00 665.00

VIA DELLE VILLE 0.00 62.00

VIA DELLE VILLE 0.00 35.00

VIA DELLE VILLE 0.00 23.00

VIA DELLE VILLE 0.00 74.00

VIA DELLE VILLE 0.00 88.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DELLE VILLE 0.00 58.00

VIA DELLA CROCE I 
TRAVERSA I

0.00 185.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 8.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 95.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 375.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 141.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 51.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 46.00

VIA DEL SANDORO 0.00 59.00

VIA DEL CASONE 0.00 159.00

VIA DEL BRENNERO NORD 0.00 34.00

VIA BASTIANO BERTOLANI 0.00 165.00

VIA DOMENICA BARBANTINI 0.00 71.00

VIA NICOLA BARBANTINI 0.00 22.00

VIA NICOLA BARBANTINI 0.00 2.00

VIA DI VINCHIANA 0.00 224.00

S.C.  DI VINCHIANA 0.00 57.00

VIA DI VINCHIANA 0.00 2.00

VIA GIOVANNI VOLPI 0.00 156.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 8.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 3.00

VIA SAN GIUSTO DI 
BRANCOLI

0.00 82.00

VIA SAN GIUSTO DI 
BRANCOLI

0.00 3.00

VIA SAN GIUSTO DI 
BRANCOLI

0.00 8.00

VIA SAN GIUSTO DI 
BRANCOLI

0.00 14.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 32.00

VIA SAN GIUSTO DI 
BRANCOLI

0.00 51.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 3.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 8.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 11.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 89.00

VIA SAN GIUSTO DI 
BRANCOLI

0.00 39.00

VIA PIEVE BRANCOLI 0.00 171.00

VIA SAN GIUSTO DI 
BRANCOLI

0.00 46.00

VIA DELLA CROCE I 
TRAVERSA I

0.00 34.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DELLA CROCE I 
TRAVERSA I

0.00 2.00

VIA DELLA CROCE I 
TRAVERSA I

0.00 185.00

VIA LAMBERTO LANDI 0.00 210.00

VIA LAMBERTO LANDI 0.00 164.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 8.00

VIA DELLE VILLE 0.00 35.00

VIA DELLE VILLE 0.00 2.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 107.00

VIA DELLE VILLE 0.00 3.00

VIA DELLE VILLE 0.00 14.00

VIA DELLE VILLETTE 0.00 46.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 56.00

VIA DELLE VILLETTE 0.00 8.00

VIA DELLE VILLETTE 0.00 224.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 4.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 30.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 149.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 13.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 111.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 24.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 42.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 5.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 36.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 4.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 23.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 31.00

VIA DELLA CROCE I 0.00 3.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 95.00

VIA FONDA III 0.00 25.00

VIA FONDA III 0.00 10.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 29.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 128.00

VIA FONDA III 0.00 1.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 1.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 24.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 2.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 4.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 7.00

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 20.00
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Elenco vie interessate 
dall'attività Rete ispezionata

Ordine 
dispersione Ubicazione della 

dispersione (indicare 
Via/strada e n° civico)

Note

AP/MP BP

VIA DELLA CHIESA XVI 0.00 5.00

Totale metri 0.00 10318.00
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