
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000016767 VIA DEL COLLETTO 0.00 121.00

TUB09850272589 VIA DEL COLLETTO 0.00 85.00

TUB045600928856 VIA DEL COLLETTO 0.00 142.00

TUB015450601934 VIA DEL GIARDINO 166.00 0.00

TUB15450601940 VIA DEL GIARDINO 18.00 0.00

TUB015450601937 VIA DEL GIARDINO 12.00 0.00

TUB15450601939 VIA DEL GIARDINO 5.00 0.00

TUB15450601936 VIA DEL GIARDINO 16.00 0.00

TUB07550048636 VIA DELLA CHIESA VII 306.00 0.00

TUB10380343454 VIA DELLA FORMICA 27.00 0.00

TUB10380343456 VIA DELLA FORMICA 20.00 0.00

TUB000000037256 VIA DI VILLA ALTIERI 209.00 0.00

TUB09710252966 VIA DI VILLA ALTIERI 4.00 0.00

TUB000000037332 VIA DI VILLA ALTIERI 14.00 0.00

TUB000000019210 VIA DI VILLA ALTIERI 0.00 0.00

TUB000000036503 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB11190409968 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000018933 VIA DI VILLA ALTIERI 0.00 0.00

TUB09700252167 VIA DI VILLA ALTIERI 0.00 0.00

TUB000000019214 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000036502 VIA DI VILLA ALTIERI 0.00 0.00

TUB11190409970 VIA DI VILLA ALTIERI 9.00 0.00

TUB11190409966 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Lucca

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 29/06/2023

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.17210.16

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000036504 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000019208 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000036508 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000036506 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000019211 VIA DI VILLA ALTIERI 156.00 0.00

TUB000000019212 VIA DI VILLA ALTIERI 191.00 0.00

TUB000000036507 VIA DI VILLA ALTIERI 0.00 0.00

TUB000000037208 VIA DI VILLA ALTIERI 3.00 0.00

TUB11190409965 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000018700 VIA DI VILLA ALTIERI 0.00 6.00

TUB11680434795 VIA DI VILLA ALTIERI 3.00 0.00

TUB000000019235 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB11190409958 VIA DI VILLA ALTIERI 0.00 0.00

TUB11680434797 VIA DI VILLA ALTIERI 0.00 4.00

TUB000000034609 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB11190409961 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000036499 VIA DI VILLA ALTIERI 158.00 0.00

TUB000000034455 VIA DI VILLA ALTIERI 24.00 0.00

TUB11190409962 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000034606 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB09710252968 VIA DI VILLA ALTIERI 1.00 0.00

TUB000000036505 VIA DI VILLA ALTIERI 9.00 0.00

TUB015570606731 VIA VITRICAIA 197.00 0.00

TUB10670380341 VIA VITRICAIA 5.00 0.00

TUB09970285461 VIA VITRICAIA 123.00 0.00

TUB15570606732 VIA VITRICAIA 141.00 0.00

TUB15530605532 VIA VITRICAIA 13.00 0.00

TUB15530605533 VIA VITRICAIA 125.00 0.00

TUB15530605536 VIA VITRICAIA 13.00 0.00

TUB045600928853 VIA VITRICAIA 73.00 0.00

Totale metri 2055.0
0

358.00

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo
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Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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