
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000001529 0.00 50.00

TUB000000001405 0.00 42.00

TUB000000001528 0.00 7.00

TUB000000001493 VIA CONTESSA 
MATILDE

0.00 139.00

TUB08230086285 VIA DEL PULICINO 0.00 52.00

TUB11710436637 VIA DELLA 
BACCANELLA

2.00 0.00

TUB08170079486 VIA DELLA 
BACCANELLA

10.00 0.00

TUB000000001542 VIA DELLA 
BACCANELLA

5.00 0.00

TUB11660432864 VIA DELLA 
BACCANELLA

206.00 0.00

TUB11780440660 VIA DELLA 
BACCANELLA

0.00 0.00

TUB08720129558 VIA DELLA 
BACCANELLA

1.00 0.00

TUB08720129565 VIA DELLA 
BACCANELLA

2.00 0.00

TUB13970533121 VIA DELLA 
BACCANELLA

0.00 0.00

TUB11710436643 VIA DELLA 
BACCANELLA

4.00 0.00

TUB08220085486 VIA DELLA 
BACCANELLA

20.00 0.00

TUB011710436645 VIA DELLA 
BACCANELLA

7.00 0.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1641

Comune Borgo a Mozzano

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 27/09/2023

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.17210.16

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Codice
88.05.031

Ediz. 0

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 1 di 2
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civico)
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AP/MP BP

TUB08720129560 VIA DELLA 
BACCANELLA

1.00 0.00

TUB11780440659 VIA DELLA 
BACCANELLA

0.00 0.00

TUB011710436653 VIA DELLA 
BACCANELLA

0.00 0.00

TUB000000001562 VIA DELLA 
BACCANELLA

1.00 0.00

TUB11710436649 VIA DELLA 
BACCANELLA

0.00 0.00

TUB11710436639 VIA DELLA 
BACCANELLA

8.00 0.00

TUB000000034883 VIA DELLA 
BACCANELLA

0.00 0.00

TUB13970533119 VIA DELLA 
BACCANELLA

0.00 0.00

TUB000000001557 VIA DELLA 
BACCANELLA

3.00 0.00

TUB11710436642 VIA DELLA 
BACCANELLA

3.00 0.00

TUB11710436652 VIA DELLA 
BACCANELLA

0.00 0.00

TUB11710436650 VIA DELLA 
BACCANELLA

1.00 0.00

TUB000000034882 VIA DELLA 
BACCANELLA

1.00 0.00

TUB000000034886 VIA DELLA 
BACCANELLA

1.00 0.00

TUB08720129562 VIA DELLA 
BACCANELLA

1.00 0.00

TUB11710436640 VIA DELLA 
BACCANELLA

4.00 0.00

TUB08810147567 VIA LODOVICA 0.00 47.00

TUB07650053053 VIA LODOVICA 0.00 87.00

TUB008160078715 VIA LODOVICA 18.00 0.00

Totale metri 299.00 424.00

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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