
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000018773 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

30.00 0.00

TUB000000017695 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 13.00

TUB10260331061 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 12.00

TUB000000017696 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 1.00

TUB000000017864 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 88.00

TUB000000016229 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 16.00

TUB000000016230 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 32.00

TUB12920486700 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

61.00 0.00

TUB000000016231 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 10.00

TUB000000017301 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 32.00

TUB000000017865 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 64.00

TUB10260331055 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 34.00

TUB10260331057 PIAZZALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA'

0.00 30.00

TUB000000034312 VIA BORGO 
GIANNOTTI

0.00 1.00

TUB000000018591 VIA BORGO 
GIANNOTTI TRAV.I

0.00 23.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Lucca

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 17/05/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.17210.16

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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TUB000000018590 VIA BORGO 
GIANNOTTI TRAV.I

0.00 104.00

TUB000000016112 VIA BORGO 
GIANNOTTI TRAV.I

0.00 1.00

TUB000000034383 VIA BORGO 
GIANNOTTI TRAV.I

0.00 45.00

TUB000000036940 VIA BORGO 
GIANNOTTI TRAV.I

0.00 177.00

TUB10690383902 VIA DEI CAVALLETTI 0.00 0.00

TUB000000018820 VIA DEI CAVALLETTI 1.00 0.00

TUB10310337433 VIA DEI CAVALLETTI 0.00 0.00

TUB000000036426 VIA DEL CIMITERO XIV 1.00 0.00

TUB000000018814 VIA DEL CIMITERO XIV 239.00 0.00

TUB10310337438 VIA DEL CIMITERO XIV 1.00 0.00

TUB000000017249 VIA DELL'OSPEDALE 0.00 72.00

TUB11290414418 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

2.00 0.00

TUB000000018767 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

68.00 0.00

TUB11290414419 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 67.00

TUB11290414421 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 2.00

TUB000000016129 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 4.00

TUB000000036043 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 0.00

TUB000000016130 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 50.00

TUB000000018768 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

49.00 0.00

TUB11290414417 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

3.00 0.00

TUB13360507901 VIA MATTEO CIVITALI 1.00 0.00

TUB000000036044 VIA MATTEO CIVITALI 1.00 0.00

TUB13360507900 VIA MATTEO CIVITALI 1.00 0.00

TUB000000016142 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 27.00

TUB000000034673 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 2.00

TUB11290414425 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 2.00

TUB000000034400 VIALE AGOSTINO 
MARTI

144.00 0.00

TUB000000034144 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 50.00

TUB000000018770 VIALE AGOSTINO 
MARTI

1.00 0.00

TUB000000016144 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 66.00
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TUB000000016146 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 1.00

TUB10390346257 VIALE AGOSTINO 
MARTI

49.00 0.00

TUB000000016139 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 36.00

TUB000000016145 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 26.00

TUB10390346259 VIALE AGOSTINO 
MARTI

179.00 0.00

TUB000000037272 VIALE AGOSTINO 
MARTI

95.00 0.00

TUB000000034142 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 127.00

TUB10610371491 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 2.00

TUB000000018771 VIALE AGOSTINO 
MARTI

33.00 0.00

TUB000000018769 VIALE AGOSTINO 
MARTI

15.00 0.00

TUB11290414426 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 12.00

TUB000000016141 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 136.00

TUB000000016143 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 3.00

TUB000000016138 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 15.00

TUB000000034143 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 3.00

TUB000000016140 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 108.00

TUB012910486302 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 0.00

TUB10550366291 VIALE CARLO DEL 
PRETE

200.00 0.00

TUB000000036081 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 0.00

TUB11680434924 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 1.00

TUB000000018811 VIALE CARLO DEL 
PRETE

758.00 0.00

TUB12920486704 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 0.00

TUB09720254974 VIALE CARLO DEL 
PRETE

74.00 0.00

TUB12920486702 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 0.00

TUB000000018772 VIALE CARLO DEL 
PRETE

2.00 0.00

TUB012910486303 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 
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presunta 
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civico)
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TUB09720254973 VIALE CARLO DEL 
PRETE

80.00 0.00

TUB10260331059 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 12.00

TUB13340506699 VIALE CARLO DEL 
PRETE

1.00 0.00

TUB000000036084 VIALE CARLO DEL 
PRETE

1.00 0.00

TUB11680434925 VIALE CARLO DEL 
PRETE

6.00 0.00

TUB10680381905 VIALE CARLO DEL 
PRETE

212.00 0.00

TUB000000036082 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 0.00

TUB09720254995 VIALE CARLO DEL 
PRETE

16.00 0.00

TUB000000037322 VIALE CARLO DEL 
PRETE

1.00 0.00

TUB000000018812 VIALE CARLO DEL 
PRETE

56.00 0.00

TUB000000034401 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 0.00

TUB000000018774 VIALE CARLO DEL 
PRETE

2.00 0.00

TUB10550366294 VIALE CARLO DEL 
PRETE

358.00 0.00

TUB000000016347 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 5.00

TUB09720254990 VIALE CARLO DEL 
PRETE

137.00 0.00

TUB000000019097 VIALE GUGLIELMO 
MARCONI

119.00 0.00

TUB000000017851 VIALE GUGLIELMO 
MARCONI

0.00 126.00

TUB10550366290 VIALE LAZZARO PAPI 7.00 0.00

TUB000000017992 VIALE LAZZARO PAPI 0.00 3.00

TUB000000036427 VIALE LAZZARO PAPI 1.00 0.00

TUB10550366290 VIALE LAZZARO PAPI 7.00 0.00

TUB000000019120 VIALE LAZZARO PAPI 1.00 0.00

TUB000000016241 VIALE POMPEO 
BATONI

0.00 13.00

TUB000000016243 VIALE POMPEO 
BATONI

0.00 27.00

TUB000000018793 VIALE POMPEO 
BATONI

220.00 0.00

TUB000000016242 VIALE POMPEO 
BATONI

0.00 25.00

TUB000000016240 VIALE POMPEO 
BATONI

0.00 64.00

Totale metri 3233.0
0

1770.0
0
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NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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