
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000018831 VIA DANTE ALIGHIERI 1.00 0.00

TUB000000016522 VIA DANTE ALIGHIERI 0.00 1.00

TUB000000037265 VIA DANTE ALIGHIERI 84.00 0.00

TUB000000036089 VIA DANTE ALIGHIERI 1.00 0.00

TUB030490824013 VIA DEI CAPANNORESI 0.00 22.00

TUB035940871984 VIA DEI CAPANNORESI 0.00 6.00

TUB000000018009 VIA DEI PASQUINETTI 0.00 43.00

TUB000000019123 VIA DEI PASQUINETTI 43.00 0.00

TUB038040889957 VIA DEL SOCCORSO 0.00 30.00

TUB21760223447 VIA DEL SOCCORSO 0.00 13.00

TUB21760643154 VIA DELLE TAGLIATE 
III

0.00 29.00

TUB000000017424 VIA DI TEMPAGNANO 0.00 2.00

TUB029070805119 VIA PER MARLIA 
TRAVERSA I

0.00 28.00

TUB029070805115 VIA PER MARLIA 
TRAVERSA I

0.00 62.00

TUB000000016403 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 17.00

TUB044900924783 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 1.00

TUB028100797042 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 10.00

TUB000000037200 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 1.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000016391 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 13.00

TUB000000018826 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

23.00 0.00

TUB000000036092 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 130.00

TUB044900924788 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 12.00

TUB000000016387 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 6.00

TUB000000034169 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 3.00

TUB000000016400 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 3.00

TUB000000037187 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 2.00

TUB000000016397 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 71.00

TUB000000016396 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 2.00

TUB000000016402 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 99.00

TUB19010683378 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 16.00

TUB000000036090 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

2.00 0.00

TUB000000016395 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 1.00

TUB19010683380 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 14.00

TUB000000036091 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

81.00 0.00

TUB044900924792 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 3.00

TUB044900924789 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 14.00

TUB031040832434 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 14.00

TUB08720129956 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 88.00

TUB030210817789 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 71.00

TUB09280205686 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 97.00

TUB031040832435 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 1.00

TUB000000034408 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

1.00 0.00

TUB000000016413 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI 
TRAVERSA I

0.00 14.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB026270785570 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI 
TRAVERSA III

0.00 2.00

Totale metri 236.00 941.00

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000003473 VIA DI COLOGNORA 0.00 75.00

TUB000000004923 VIA DI COLOGNORA 0.00 0.00

TUB11680434685 VIA DI COLOGNORA 0.00 1.00

TUB000000034998 VIA DI COLOGNORA 1.00 0.00

TUB000000003472 VIA DI COLOGNORA 0.00 0.00

TUB08070069499 VIA DI COLOGNORA 74.00 0.00

TUB11680434687 VIA DI COLOGNORA 1.00 0.00

Totale metri 76.00 76.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Capannori

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 04/06/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.2041

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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