
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000018032 VIA ANGELO 
PELLICCIA

0.00 8.00

TUB047300942915 VIA ANGELO 
PELLICCIA

0.00 24.00

TUB000000036955 VIA ANGELO 
PELLICCIA

0.00 14.00

TUB028960804386 VIA ANGELO 
PELLICCIA

0.00 80.00

TUB10560367889 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 2.00

TUB000000019080 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

236.00 0.00

TUB10130312629 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

1.00 0.00

TUB000000017711 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 149.00

TUB10670379538 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 9.00

TUB000000036393 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

3.00 0.00

TUB10390346254 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

22.00 0.00

TUB10130312628 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

11.00 0.00

TUB048990952267 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 5.00

TUB000000017713 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 16.00

TUB10670379537 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

1.00 0.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Lucca

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 05/06/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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TUB000000034297 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 84.00

TUB048990952266 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 5.00

TUB10670380297 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

1.00 0.00

TUB10670379535 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

1.00 0.00

TUB10380343478 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

16.00 0.00

TUB11020399103 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 0.00

TUB11680434736 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 0.00

TUB000000037185 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

1.00 0.00

TUB000000017712 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 0.00

TUB049060953856 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 39.00

TUB11680434733 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 11.00

TUB048990952265 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 5.00

TUB000000017714 VIA ANTONIO 
GRAMSCI

0.00 32.00

TUB017410652599 VIA BERLINGHIERO 
BERLINGHIERI

0.00 100.00

TUB000000017685 VIA CARLO GIANNI 0.00 2.00

TUB10560367895 VIA CARLO GIANNI 1.00 0.00

TUB10380343476 VIA CARLO GIANNI 4.00 0.00

TUB10130312627 VIA CARLO GIANNI 6.00 0.00

TUB000000018790 VIA CARLO GIANNI 11.00 0.00

TUB11510425640 VIA CARLO GIANNI 1.00 0.00

TUB000000036061 VIA CARLO GIANNI 2.00 0.00

TUB000000017682 VIA CARLO GIANNI 0.00 2.00

TUB000000018838 VIA DEI BICHI 8.00 0.00

TUB000000034411 VIA DEI BICHI 12.00 0.00

TUB000000018836 VIA DEI BICHI 1.00 0.00

TUB000000036103 VIA DEI BICHI 9.00 0.00

TUB000000036105 VIA DEI BICHI 2.00 0.00

TUB000000036129 VIA DEI SALICCHI 89.00 0.00

TUB000000016650 VIA DEI SALICCHI 0.00 24.00

TUB030300821969 VIA DEI SALICCHI 109.00 0.00

TUB000000018860 VIA DEI SALICCHI 19.00 0.00

TUB019380687069 VIA DEI SALICCHI 0.00 7.00

TUB000000019091 VIA DEI SALICCHI 39.00 0.00
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TUB000000034414 VIA DEI SALICCHI 19.00 0.00

TUB000000034570 VIA DEI SALICCHI 4.00 0.00

TUB000000018861 VIA DEI SALICCHI 109.00 0.00

TUB000000034413 VIA DEI SALICCHI 45.00 0.00

TUB000000034416 VIA DEL BRENNERO 190.00 0.00

TUB000000016691 VIA DEL BRENNERO 0.00 50.00

TUB019380687070 VIA DEL BRENNERO 0.00 24.00

TUB000000034198 VIA DEL BRENNERO 0.00 70.00

TUB000000036141 VIA DEL BRENNERO 1.00 0.00

TUB000000018872 VIA DEL BRENNERO 2.00 0.00

TUB000000034541 VIA DEL BRENNERO 0.00 7.00

TUB000000036142 VIA DEL BRENNERO 0.00 0.00

TUB11680434896 VIA DEL BRENNERO 0.00 4.00

TUB023270747489 VIA DEL BRENNERO 0.00 5.00

TUB000000036138 VIA DEL BRENNERO 21.00 0.00

TUB000000018876 VIA DEL BRENNERO 3.00 0.00

TUB024270766492 VIA DEL BRENNERO 0.00 138.00

TUB10690383893 VIA DEL BRENNERO 2.00 0.00

TUB11680434897 VIA DEL BRENNERO 0.00 0.00

TUB000000018871 VIA DEL BRENNERO 221.00 0.00

TUB000000036155 VIA DEL BRENNERO 2.00 0.00

TUB000000036139 VIA DEL BRENNERO 1.00 0.00

TUB000000034415 VIA DEL BRENNERO 45.00 0.00

TUB000000016694 VIA DEL BRENNERO 0.00 4.00

TUB000000018873 VIA DEL BRENNERO 16.00 0.00

TUB000000016698 VIA DEL BRENNERO 0.00 0.00

TUB08790141160 VIA DEL BRENNERO 77.00 0.00

TUB000000018875 VIA DEL BRENNERO 3.00 0.00

TUB000000034595 VIA DEL BRENNERO 0.00 7.00

TUB10730387495 VIA DEL BRENNERO 0.00 0.00

TUB019380687074 VIA DEL BRENNERO 0.00 56.00

TUB000000018573 VIA DELLA 
SANTISSIMA 
ANNUNZIATA

0.00 2.00

TUB021720721613 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 4.00

TUB10670380319 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 1.00

TUB000000016165 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 1.00

TUB019010683390 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 21.00

TUB000000024151 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 74.00

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Codice
88.05.031

Ediz. 0

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 3 di 11



Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
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TUB000000017123 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 104.00

TUB000000036218 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 3.00

TUB030300821781 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 6.00

TUB000000017120 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 2.00

TUB000000017111 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 93.00

TUB000000017115 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 89.00

TUB000000017113 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 95.00

TUB000000036962 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 8.00

TUB030300821580 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 85.00

TUB19010683389 VIA DELLE 
CORNACCHIE

0.00 8.00

TUB029350807021 VIA DELLE 
CORNACCHIE 
TRAVERSA I

0.00 45.00

TUB000000017114 VIA DELLE 
CORNACCHIE 
TRAVERSA I

0.00 74.00

TUB000000017239 VIA DELLE VILLE I 0.00 100.00

TUB000000017237 VIA DELLE VILLE I 0.00 3.00

TUB000000017235 VIA DELLE VILLE I 0.00 5.00

TUB000000017241 VIA DELLE VILLE I 0.00 115.00

TUB10690383897 VIA DELLE VILLE I 0.00 81.00

TUB000000018964 VIA DELLE VILLE I 211.00 0.00

TUB000000017238 VIA DELLE VILLE I 0.00 101.00

TUB000000017216 VIA DELLE VILLE I 0.00 6.00

TUB030200817171 VIA DELLE VILLE I 0.00 21.00

TUB040940906954 VIA DELLE VILLE I 0.00 82.00

TUB000000018963 VIA DELLE VILLE I 4.00 0.00

TUB030300821664 VIA DELLE VILLE I 0.00 40.00

TUB000000017242 VIA DELLE VILLE I 0.00 12.00

TUB000000034249 VIA DELLE VILLE I 0.00 106.00

TUB000000017240 VIA DELLE VILLE I 0.00 182.00

TUB000000036954 VIA DELLE VILLE I 0.00 1.00

TUB029100805524 VIA DELLE VILLE I 0.00 159.00

TUB000000017236 VIA DELLE VILLE I 0.00 3.00

TUB11510425660 VIA DELLE VILLE I 0.00 3.00

TUB000000017249 VIA DELL'OSPEDALE 0.00 72.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000034351 VIA FRANKLYN 
DELANO ROOSEVELT

0.00 79.00

TUB000000018269 VIA FRANKLYN 
DELANO ROOSEVELT

0.00 12.00

TUB029350806614 VIA FRANKLYN 
DELANO ROOSEVELT

0.00 85.00

TUB000000018268 VIA FRANKLYN 
DELANO ROOSEVELT

0.00 34.00

TUB000000019079 VIA GIUSEPPE 
GIOVANNETTI

1.00 0.00

TUB000000017698 VIA GIUSEPPE 
GIOVANNETTI

0.00 2.00

TUB000000017699 VIA GIUSEPPE 
GIOVANNETTI

0.00 6.00

TUB000000036055 VIA ISA BELLI BARSALI 2.00 0.00

TUB000000036411 VIA ISA BELLI BARSALI 144.00 0.00

TUB07450045408 VIA ISA BELLI BARSALI 1.00 0.00

TUB031820842633 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 6.00

TUB032080848283 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 1.00

TUB031820842227 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 0.00

TUB031820842661 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 6.00

TUB031820842668 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 6.00

TUB031820842656 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 14.00

TUB032020847060 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 58.00

TUB031820842651 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 14.00

TUB031820842665 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 5.00

TUB032090848686 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 2.00

TUB000000016192 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 98.00

TUB031820842671 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 8.00

TUB031820842618 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 6.00

TUB041390911171 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 0.00

TUB031820842658 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 15.00

TUB031810841818 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 9.00

TUB031820842627 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 2.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 
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TUB031820842669 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 5.00

TUB031820842623 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 6.00

TUB031820842647 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 3.00

TUB032090848685 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 6.00

TUB031820842233 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 2.00

TUB032020847055 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 0.00

TUB031820842663 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 5.00

TUB032080848284 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 1.00

TUB031820842632 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 5.00

TUB000000016191 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 1.00

TUB21760262665 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 7.00

TUB031820842646 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 16.00

TUB031820842620 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 6.00

TUB031820842650 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 13.00

TUB032020847064 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 4.00

TUB21760019948 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 6.00

TUB031820842657 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 45.00

TUB032020847042 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 2.00

TUB031820842629 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 5.00

TUB031820842648 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 1.00

TUB000000017732 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 97.00

TUB000000034722 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 0.00

TUB029320806569 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 16.00

TUB000000017737 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 22.00

TUB000000034300 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 1.00

TUB000000017735 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 8.00

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Codice
88.05.031

Ediz. 0

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 6 di 11
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TUB029320806340 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 57.00

TUB10410349854 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 1.00

TUB000000017736 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 97.00

TUB000000034301 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 10.00

TUB000000017733 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 5.00

TUB029320806344 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 18.00

TUB000000017734 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 6.00

TUB11510425657 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 76.00

TUB000000017738 VIA JACOPO DELLA 
QUERCIA

0.00 9.00

TUB039660899078 VIA LUCIO III PAPA 0.00 1.00

TUB000000036942 VIA LUCIO III PAPA 0.00 3.00

TUB000000017776 VIA LUCIO III PAPA 0.00 99.00

TUB022360734743 VIA LUCIO III PAPA 0.00 1.00

TUB21760265409 VIA LUCIO III PAPA 0.00 4.00

TUB039660899075 VIA LUCIO III PAPA 0.00 34.00

TUB000000017777 VIA LUCIO III PAPA 0.00 258.00

TUB000000034304 VIA LUCIO III PAPA 0.00 10.00

TUB039660899073 VIA LUCIO III PAPA 0.00 228.00

TUB000000036403 VIA LUCIO III PAPA 0.00 77.00

TUB000000036128 VIA LUDOVICO POSCHI 
MEURON

0.00 0.00

TUB000000037077 VIA LUDOVICO POSCHI 
MEURON

1.00 0.00

TUB000000036019 VIA LUDOVICO POSCHI 
MEURON

1.00 0.00

TUB000000019193 VIA LUDOVICO POSCHI 
MEURON

141.00 0.00

TUB044930925595 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 34.00

TUB030480823340 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 4.00

TUB000000017871 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 73.00

TUB21760028158 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 2.00

TUB000000019101 VIA MATTEO CIVITALI 9.00 0.00

TUB000000034443 VIA MATTEO CIVITALI 2.00 0.00

TUB21760028140 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 22.00

TUB000000017869 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 73.00

TUB030300821937 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 25.00

TUB037360883026 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 21.00

TUB000000017872 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 86.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 
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Via/strada e n° 
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AP/MP BP

TUB000000019099 VIA MATTEO CIVITALI 517.00 0.00

TUB21760028144 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 36.00

TUB000000017873 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 28.00

TUB044930925594 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 3.00

TUB000000037245 VIA MATTEO CIVITALI 4.00 0.00

TUB034070861255 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 5.00

TUB034060860865 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 23.00

TUB21760650084 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 13.00

TUB034060860857 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 23.00

TUB000000034313 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 1.00

TUB037360883042 VIA MATTEO CIVITALI 0.00 129.00

TUB000000016218 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 10.00

TUB000000034149 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 6.00

TUB000000036059 VIA NICOLA 
BARBANTINI

15.00 0.00

TUB000000017126 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 2.00

TUB000000016223 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 19.00

TUB000000034532 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 114.00

TUB000000037271 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 1.00

TUB000000018789 VIA NICOLA 
BARBANTINI

1.00 0.00

TUB08560107930 VIA NICOLA FARNESI 0.00 35.00

TUB029350806670 VIA NICOLA FARNESI 0.00 4.00

TUB000000017565 VIA NICOLA FARNESI 0.00 54.00

TUB08560107928 VIA NICOLA FARNESI 0.00 8.00

TUB017410652597 VIA NICOLA FARNESI 0.00 3.00

TUB000000017567 VIA NICOLA FARNESI 0.00 16.00

TUB000000017566 VIA NICOLA FARNESI 0.00 6.00

TUB000000017976 VIA PADRE ANTONIO 
COSTA

0.00 0.00

TUB042940918215 VIA PADRE ANTONIO 
COSTA

0.00 0.00

TUB000000028531 VIA PADRE ANTONIO 
COSTA

0.00 18.00

TUB042940918212 VIA PADRE ANTONIO 
COSTA

0.00 103.00

TUB10600371096 VIA PER CORTE LENCI 0.00 2.00

TUB10600371095 VIA PER CORTE LENCI 0.00 1.00

TUB026270785576 VIA PER CORTE LENCI 0.00 3.00

TUB026270785960 VIA PER CORTE LENCI 0.00 107.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata
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Via/strada e n° 
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TUB10600371097 VIA PER CORTE LENCI 0.00 5.00

TUB21760021112 VIA PER CORTE 
NATTA

0.00 24.00

TUB000000016489 VIA PER CORTE 
NATTA

0.00 210.00

TUB017410652598 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 49.00

TUB17410652604 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 1.00

TUB017410652591 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 177.00

TUB000000017968 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 87.00

TUB17410652608 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 40.00

TUB000000017967 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 38.00

TUB000000017969 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 55.00

TUB017410652602 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 1.00

TUB17410652601 VIA PIETRO PAOLINI 0.00 19.00

TUB000000018097 VIA PIETRO PFANNER 0.00 21.00

TUB029350806667 VIA PIETRO PFANNER 0.00 26.00

TUB029350806665 VIA PIETRO PFANNER 0.00 37.00

TUB000000018421 VIA SAN MARCO 0.00 2.00

TUB000000018418 VIA SAN MARCO 0.00 7.00

TUB10410349850 VIA SAN MARCO 0.00 128.00

TUB000000036959 VIA SAN MARCO 0.00 4.00

TUB000000018420 VIA SAN MARCO 0.00 46.00

TUB000000018417 VIA SAN MARCO 0.00 8.00

TUB11510425718 VIA SAN MARCO 0.00 5.00

TUB000000018419 VIA SAN MARCO 0.00 85.00

TUB000000018422 VIA SAN MARCO 0.00 206.00

TUB000000034366 VIA SAN MARCO 0.00 5.00

TUB000000018423 VIA SAN MARCO 0.00 24.00

TUB000000016246 VIA SEVERO 
BIANCHINI

0.00 48.00

TUB000000016247 VIA SEVERO 
BIANCHINI

0.00 50.00

TUB029320806296 VIA SEVERO 
BIANCHINI

0.00 33.00

TUB016890650062 VIA TEODORO 
BORGOGNONI

0.00 56.00

TUB16890650061 VIA TEODORO 
BORGOGNONI

0.00 1.00

TUB000000034154 VIA TEODORO 
BORGOGNONI

0.00 76.00

TUB000000016258 VIA TEODORO 
BORGOGNONI

0.00 1.00

TUB10410349853 VIA TEODORO 
BORGOGNONI

0.00 61.00

TUB000000016259 VIA TEODORO 
BORGOGNONI

0.00 78.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB029320806282 VIA TEODORO 
BORGOGNONI

0.00 28.00

TUB029350806636 VIA TEODORO 
BORGOGNONI

0.00 52.00

TUB000000034381 VIA TITO STROCCHI 0.00 79.00

TUB000000018584 VIA TITO STROCCHI 0.00 6.00

TUB000000018585 VIA TITO STROCCHI 0.00 5.00

TUB10410349859 VIA TITO STROCCHI 0.00 0.00

TUB000000034380 VIA TITO STROCCHI 0.00 2.00

TUB10410349856 VIA TITO STROCCHI 0.00 111.00

TUB017410652605 VIA VECCHIA III 0.00 2.00

TUB000000018687 VIA VECCHIA III 0.00 36.00

TUB000000018685 VIA VECCHIA III 0.00 117.00

TUB017410652606 VIA VECCHIA III 0.00 3.00

TUB000000018691 VIA VECCHIA III 0.00 16.00

TUB000000016127 VIA VECCHIA III 0.00 7.00

TUB000000034398 VIA VECCHIA III 0.00 116.00

TUB000000037273 VIA VECCHIA III 0.00 4.00

TUB17410652593 VIA VECCHIA III 0.00 87.00

TUB000000018686 VIA VECCHIA III 0.00 1.00

TUB000000018690 VIA VECCHIA III 0.00 1.00

TUB000000016138 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 15.00

TUB10610371491 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 2.00

TUB000000034673 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 2.00

TUB000000034143 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 3.00

TUB000000016145 VIALE AGOSTINO 
MARTI

0.00 26.00

TUB10600371086 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 1.00

TUB10600371100 VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI

0.00 3.00

TUB000000017859 VIALE GUGLIELMO 
MARCONI

0.00 15.00

TUB000000017858 VIALE GUGLIELMO 
MARCONI

0.00 2.00

Totale metri 2421.0
0

8104.0
0

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:
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* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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