
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000034825 VIA DEL PIANO 11.00 0.00

TUB000000000252 VIA DELLA STAZIONE 1.00 0.00

TUB11520426122 VIA DELLA STAZIONE 0.00 0.00

TUB000000036652 VIA DELLA STAZIONE 121.00 0.00

TUB000000000254 VIA DELLA STAZIONE 46.00 0.00

TUB030220818637 VIA DELLA STAZIONE 0.00 44.00

TUB000000000253 VIA DELLA STAZIONE 3.00 0.00

TUB11220410402 VIA DELLA STAZIONE 73.00 0.00

TUB11220410409 VIA DELLA STAZIONE 73.00 0.00

TUB000000034826 VIA DELLA STAZIONE 2.00 0.00

TUB000000000133 VIA DELLA STAZIONE 0.00 2.00

TUB000000034824 VIA DELLA STAZIONE 1.00 0.00

TUB000000000134 VIA DELLA STAZIONE 0.00 109.00

Totale metri 331.00 155.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1649

Comune Borgo a Mozzano

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 24/07/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo
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Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Codice
88.05.031

Ediz. 0

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 2 di 2



Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000033823 PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE

0.00 12.00

TUB000000033857 PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE

1.00 0.00

TUB000000034614 PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE

12.00 0.00

TUB000000034753 PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE

1.00 0.00

TUB000000034844 S.C.  DA LUGLIANO A 
PONTE SERRAGLIO

0.00 0.00

TUB030220818803 S.C.  DA LUGLIANO A 
PONTE SERRAGLIO

1.00 0.00

TUB000000000241 S.C.  DA LUGLIANO A 
PONTE SERRAGLIO

2.00 0.00

TUB000000000279 S.C.  DA LUGLIANO A 
PONTE SERRAGLIO

10.00 0.00

TUB09150191221 S.C.  DA LUGLIANO A 
PONTE SERRAGLIO

57.00 0.00

TUB000000034779 S.C.  DA LUGLIANO A 
PONTE SERRAGLIO

8.00 0.00

TUB000000000127 TRAVERSA  VIALE 
ALCIDE DE' GASPERI

0.00 108.00

TUB000000033828 VIA CHIESA IN PONTE 
SERRAGLIO

0.00 47.00

TUB000000036627 VIA CHIESA IN PONTE 
SERRAGLIO

0.00 1.00

TUB000000036628 VIA CHIESA IN PONTE 
SERRAGLIO

0.00 71.00

TUB000000000042 VIA CHIESA IN PONTE 
SERRAGLIO

0.00 2.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1649

Comune Bagni di Lucca

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 24/07/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000000073 VIA DELLA CHIESA 
FORNOLI

0.00 58.00

TUB030220818742 VIA DELLA CHIESA 
FORNOLI

0.00 72.00

TUB09160192818 VIA DELLA CHIESA 
FORNOLI

0.00 7.00

TUB000000036644 VIA DELLA CHIESA 
FORNOLI

0.00 4.00

TUB000000000096 VIA DELLA CHIUSA 0.00 105.00

TUB000000000121 VIA DELLA CHIUSA 0.00 3.00

TUB000000036629 VIA DELLA CHIUSA 0.00 90.00

TUB030220818740 VIA DELLA CHIUSA 0.00 13.00

TUB08180082284 VIA DELLA CHIUSA 0.00 165.00

TUB010530362290 VIA DELLA STAZIONE 2.00 0.00

TUB11710436664 VIA DELLA STAZIONE 17.00 0.00

TUB11510425638 VIA DELLA STAZIONE 0.00 0.00

TUB000000034580 VIA DELLA STAZIONE 318.00 0.00

TUB000000036632 VIA DELLA STAZIONE 0.00 11.00

TUB000000000050 VIA DELLA STAZIONE 0.00 1.00

TUB10530362289 VIA DELLA STAZIONE 86.00 0.00

TUB000000000051 VIA DELLA STAZIONE 0.00 27.00

TUB025300783120 VIA DELLA STAZIONE 0.00 1.00

TUB11460423640 VIA DELLA STAZIONE 1.00 0.00

TUB000000000049 VIA DELLA STAZIONE 0.00 84.00

TUB11220410398 VIA DELLA STAZIONE 0.00 0.00

TUB030220818658 VIA DELLA STAZIONE 0.00 73.00

TUB11220410404 VIA DELLA STAZIONE 39.00 0.00

TUB000000033829 VIA DELLA STAZIONE 0.00 140.00

TUB11460423641 VIA DELLA STAZIONE 0.00 0.00

TUB000000034493 VIA DELLA STAZIONE 9.00 0.00

TUB000000000212 VIA DELLA STAZIONE 28.00 0.00

TUB000000034823 VIA DELLA STAZIONE 1.00 0.00

TUB11220410406 VIA DELLA STAZIONE 40.00 0.00

TUB000000034617 VIA DELLA STAZIONE 3.00 0.00

TUB000000034815 VIA DELLA STAZIONE 1.00 0.00

TUB13970533510 VIA DELLA STAZIONE 3.00 0.00

TUB000000000250 VIA DELLA STAZIONE 349.00 0.00

TUB030220818653 VIA DELLA STAZIONE 0.00 54.00

TUB09150190808 VIA DELL'ABETONE E 
DEL BRENNERO

15.00 0.00

TUB000000000036 VIA DELL'ABETONE E 
DEL BRENNERO

0.00 10.00

TUB000000034763 VIA DELL'ABETONE E 
DEL BRENNERO

78.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000000239 VIA DELL'ABETONE E 
DEL BRENNERO

146.00 0.00

TUB000000034618 VIA DELL'ABETONE E 
DEL BRENNERO

1.00 0.00

TUB030220818795 VIA DELL'ABETONE E 
DEL BRENNERO

0.00 85.00

TUB000000000041 VIA DI LUGNANO 0.00 9.00

TUB000000034762 VIA DI RENAIO 42.00 0.00

TUB000000000035 VIA DI RENAIO 0.00 27.00

TUB030220818791 VIA DI RENAIO 0.00 15.00

TUB000000000200 VIA DI RENAIO 1.00 0.00

TUB000000000048 VIA FRANCESI 0.00 42.00

TUB000000000055 VIA GELSO 0.00 7.00

TUB000000000076 VIA GELSO 0.00 151.00

TUB000000036626 VIA GELSO 0.00 1.00

TUB030220818705 VIA GELSO 0.00 6.00

TUB030220818708 VIA GELSO 0.00 14.00

TUB000000000122 VIA GELSO 0.00 12.00

TUB000000000074 VIA GELSO 0.00 6.00

TUB030220818697 VIA GELSO 0.00 11.00

TUB000000000120 VIA GELSO 0.00 56.00

TUB000000000075 VIA GELSO 0.00 6.00

TUB000000000165 VIA GELSO 0.00 3.00

TUB030220818731 VIA GELSO 0.00 40.00

TUB000000036625 VIA GELSO 0.00 19.00

TUB030220818701 VIA GELSO 0.00 1.00

TUB000000000166 VIA GELSO 0.00 15.00

TUB000000000056 VIA GELSO 0.00 1.00

TUB09190194418 VIA GELSO 0.00 22.00

TUB000000033832 VIA GELSO 0.00 18.00

TUB030220818691 VIA GIACOMO PUCCINI 0.00 60.00

TUB000000000113 VIA GIACOMO PUCCINI 0.00 41.00

TUB030220818688 VIA GIACOMO PUCCINI 0.00 25.00

TUB000000000117 VIA GIACOMO PUCCINI 0.00 37.00

TUB09200196819 VIA GIACOMO PUCCINI 0.00 39.00

TUB030220818694 VIA GIACOMO PUCCINI 0.00 47.00

TUB000000000125 VIA GIACOMO PUCCINI 0.00 30.00

TUB030220818734 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 100.00

TUB09160192815 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 49.00

TUB000000000092 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 0.00

TUB000000036649 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 16.00

TUB030220818727 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 32.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000034616 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 28.00

TUB000000000129 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 86.00

TUB030220818726 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 25.00

TUB000000034613 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 2.00

TUB000000000130 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 38.00

TUB000000000091 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 27.00

TUB000000000094 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 42.00

TUB000000000090 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 8.00

TUB000000036630 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 1.00

TUB000000000123 VIA GIULIANO TOVANI 0.00 3.00

TUB11680435779 VIA LETIZIA 0.00 0.00

TUB000000034765 VIA LETIZIA 0.00 0.00

TUB07410043023 VIA LETIZIA 0.00 29.00

TUB000000000109 VIA LETIZIA 0.00 3.00

TUB12360464698 VIA LETIZIA 0.00 0.00

TUB000000000237 VIA LETIZIA 20.00 0.00

TUB000000000044 VIA LETIZIA 0.00 39.00

TUB12430467101 VIA LETIZIA 0.00 17.00

TUB000000000238 VIA LETIZIA 13.00 0.00

TUB000000033863 VIA LETIZIA 2.00 0.00

TUB10540364687 VIA LETIZIA 6.00 0.00

TUB000000034782 VIA LETIZIA 32.00 0.00

TUB10400349847 VIA LETIZIA 122.00 0.00

TUB000000000205 VIA LETIZIA 77.00 0.00

TUB000000000047 VIA LETIZIA 0.00 0.00

TUB000000036638 VIA LETIZIA 0.00 73.00

TUB000000000206 VIA LETIZIA 102.00 0.00

TUB000000001362 VIA LETIZIA 1.00 0.00

TUB000000036637 VIA LETIZIA 0.00 0.00

TUB000000034781 VIA LETIZIA 24.00 0.00

TUB000000000046 VIA LETIZIA 0.00 18.00

TUB000000033840 VIA LETIZIA 0.00 17.00

TUB000000000207 VIA LETIZIA 93.00 0.00

TUB09150191213 VIA LETIZIA 79.00 0.00

TUB11520426123 VIA LETIZIA 0.00 0.00

TUB09150191215 VIA LETIZIA 0.00 65.00

TUB000000000208 VIA LETIZIA 59.00 0.00

TUB11680435782 VIA LETIZIA 0.00 0.00

TUB000000000045 VIA LETIZIA 0.00 80.00

TUB000000000204 VIA LETIZIA 39.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000000210 VIA LETIZIA 189.00 0.00

TUB09150190807 VIA LETIZIA 15.00 0.00

TUB030220818799 VIA LETIZIA 0.00 64.00

TUB000000034626 VIA LORENZO VIANI 0.00 28.00

TUB030220818681 VIA LORENZO VIANI 0.00 37.00

TUB030220818678 VIA LORENZO VIANI 0.00 28.00

TUB000000000126 VIA LORENZO VIANI 0.00 10.00

TUB030220818680 VIA LORENZO VIANI 0.00 29.00

TUB000000033843 VIA PIETRO NENNI 0.00 11.00

TUB000000000115 VIA PIETRO NENNI 0.00 12.00

TUB030220818666 VIA PIETRO NENNI 0.00 37.00

TUB000000036640 VIA PIETRO NENNI 0.00 37.00

TUB000000000114 VIA PIETRO NENNI 0.00 77.00

TUB000000033842 VIA PIETRO NENNI 0.00 18.00

TUB000000000116 VIA PIETRO NENNI 0.00 178.00

TUB000000034487 VIA PIETRO NENNI 0.00 3.00

TUB030220818673 VIA PIETRO NENNI 0.00 20.00

TUB000000000186 VIA PONTE A 
SERRAGLIO FORNOLI

1.00 0.00

TUB000000034752 VIA PONTE A 
SERRAGLIO FORNOLI

5.00 0.00

TUB000000000209 VIA SERRAGLIA 2.00 0.00

TUB09150190812 VIA SERRAGLIA 53.00 0.00

TUB000000000203 VIA SERRAGLIA 6.00 0.00

TUB000000033862 VIA SERRAGLIA 3.00 0.00

TUB10550366688 VIA SERRAGLIA 0.00 5.00

TUB12350464694 VIA SERRAGLIA 56.00 0.00

TUB030220818784 VIA SERRAGLIA 0.00 44.00

TUB041340910765 VIA SERRAGLIA 0.00 1.00

TUB000000034817 VIA SERRAGLIA 2.00 0.00

TUB10550366691 VIA SERRAGLIA 6.00 0.00

TUB000000034623 VIA SERRAGLIA 0.00 0.00

TUB000000036646 VIA SERRAGLIA 0.00 10.00

TUB000000000199 VIA SERRAGLIA 33.00 0.00

TUB11110405147 VIA SERRAGLIA 0.00 23.00

TUB041340910768 VIA SERRAGLIA 0.00 3.00

TUB000000034483 VIA SERRAGLIA 0.00 15.00

TUB11110405146 VIA SERRAGLIA 15.00 0.00

TUB000000036645 VIA SERRAGLIA 1.00 0.00

TUB041340910767 VIA SERRAGLIA 1.00 0.00

TUB000000033826 VIA SERRAGLIA 0.00 34.00

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Codice
88.05.031

Ediz. 0

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 5 di 8



Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB10550366692 VIA SERRAGLIA 23.00 0.00

TUB000000034764 VIA SERRAGLIA 1.00 0.00

TUB10550366687 VIA SERRAGLIA 0.00 5.00

TUB12350464697 VIA SERRAGLIA 0.00 0.00

TUB000000034612 VIA SERRAGLIA 0.00 71.00

TUB030220818787 VIA SERRAGLIA 0.00 61.00

TUB000000034622 VIA SERRAGLIA 0.00 1.00

TUB000000000201 VIA SERRAGLIA 95.00 0.00

TUB000000000043 VIA SERRAGLIA 0.00 15.00

TUB030220818778 VIA SERRAGLIA 0.00 5.00

TUB000000000059 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 1.00

TUB000000000085 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 67.00

TUB000000034819 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

15.00 0.00

TUB000000000087 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 78.00

TUB11680435758 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

1.00 0.00

TUB000000000080 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 81.00

TUB000000036641 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 1.00

TUB000000000084 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 8.00

TUB000000000078 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 17.00

TUB000000000181 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 11.00

TUB000000036643 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 29.00

TUB000000000077 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 87.00

TUB07480046633 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 40.00

TUB000000000081 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 16.00

TUB000000036623 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 1.00

TUB030220818715 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 19.00

TUB000000000095 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 116.00

TUB12200457096 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 8.00

TUB000000033838 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 11.00

TUB000000000082 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 107.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB11680435756 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 1.00

TUB000000000086 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 64.00

TUB000000000219 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

1.00 0.00

TUB000000034768 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 4.00

TUB000000033837 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 33.00

TUB000000000079 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 24.00

TUB000000034486 VIALE ALCIDE DE' 
GASPERI

0.00 9.00

TUB000000000274 VIALE EVANGELINA 
WIPPLE

164.00 0.00

TUB000000000052 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 37.00

TUB000000033831 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 4.00

TUB000000000063 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 9.00

TUB000000000216 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

56.00 0.00

TUB030220818719 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 41.00

TUB030220818738 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 27.00

TUB12200457098 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 1.00

TUB000000033865 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

1.00 0.00

TUB000000000220 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

75.00 0.00

TUB000000000057 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 99.00

TUB030220818723 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 24.00

TUB000000033834 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 1.00

TUB000000033833 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 34.00

TUB12210457495 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 0.00

TUB000000000060 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 47.00

TUB000000000222 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

152.00 0.00

TUB000000000215 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

47.00 0.00

TUB000000000119 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 48.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000034484 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 32.00

TUB000000000218 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

26.00 0.00

TUB000000034767 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

38.00 0.00

TUB030220818663 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 59.00

TUB000000034485 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 30.00

TUB000000000064 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 33.00

TUB000000000061 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 31.00

TUB000000000244 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

37.00 0.00

TUB000000000221 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

53.00 0.00

TUB000000000214 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

27.00 0.00

TUB000000000053 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 36.00

TUB000000000217 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

22.00 0.00

TUB000000033844 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 20.00

TUB000000000062 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 93.00

TUB000000000058 VIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII

0.00 12.00

TUB030220818822 VIALE UMBERTO I 0.00 13.00

TUB12280461098 VIALE UMBERTO I 0.00 44.00

Totale metri 3163.0
0

5293.0
0

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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