
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB09700249771 VIA BORGO 
GIANNOTTI

0.00 2.00

TUB000000017687 VIA BORGO 
GIANNOTTI

0.00 4.00

TUB000000037212 VIA DEI BERTI 0.00 12.00

TUB000000016969 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 160.00

TUB19010683402 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 14.00

TUB000000034146 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 4.00

TUB040200902513 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 92.00

TUB000000037214 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 1.00

TUB21760698773 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 6.00

TUB019760693548 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 188.00

TUB019760693549 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 2.00

TUB031870843023 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 2.00

TUB019010683404 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 10.00

TUB019760693547 VIA DELLA CHIESA 
XXIX

0.00 16.00

TUB11020399109 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 117.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Lucca

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 24/07/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB000000036050 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 0.00

TUB11680434879 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 0.00

TUB000000016156 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 14.00

TUB10670379091 VIA 
DELL'ACQUACALDA

1.00 0.00

TUB000000016157 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 19.00

TUB000000034402 VIA 
DELL'ACQUACALDA

7.00 0.00

TUB09650246176 VIA 
DELL'ACQUACALDA

137.00 0.00

TUB000000018779 VIA 
DELL'ACQUACALDA

1.00 0.00

TUB000000036048 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 2.00

TUB11680434881 VIA 
DELL'ACQUACALDA

21.00 0.00

TUB09650246177 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 4.00

TUB000000016155 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 116.00

TUB000000016159 VIA 
DELL'ACQUACALDA

0.00 20.00

TUB000000018775 VIA 
DELL'ACQUACALDA

113.00 0.00

TUB000000034572 VIA DELLE PIAGGE 11.00 0.00

TUB000000034599 VIA DELLE PIAGGE II 258.00 0.00

TUB030300821924 VIA DELLE PIAGGE II 11.00 0.00

TUB000000018954 VIA DELLE PIAGGE II 97.00 0.00

TUB000000034425 VIA DELLE PIAGGE II 20.00 0.00

TUB000000037202 VIA DELLE PIAGGE II 1.00 0.00

TUB000000036221 VIA DELLE PIAGGE II 1.00 0.00

TUB09650246579 VIA PER MARLIA 0.00 4.00

TUB029070805111 VIA PER MARLIA 0.00 120.00

TUB000000034450 VIA PER MARLIA 6.00 0.00

TUB000000034325 VIA PER MARLIA 0.00 230.00

TUB000000019143 VIA PER MARLIA 6.00 0.00

TUB09350214509 VIA PER MARLIA 78.00 0.00

TUB11520426061 VIA PER MARLIA 0.00 80.00

TUB000000018077 VIA PER MARLIA 0.00 1.00

TUB000000037219 VIA PER MARLIA 22.00 0.00

TUB000000019144 VIA PER MARLIA 350.00 0.00

TUB09650246581 VIA PER MARLIA 111.00 0.00

TUB000000036448 VIA PER MARLIA 2.00 0.00
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB038270891229 VIA PER MARLIA 0.00 6.00

Totale metri 1254.0
0

1246.0
0

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB11500424833 VIA DEL FANUCCIO 50.00 0.00

TUB000000004993 VIA DEL FANUCCIO 2.00 0.00

Totale metri 52.00 0.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Capannori

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 24/07/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Veicolare

Codice Strumentazione Protheo MATR.11640

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala

NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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seguito Ricerca Dispersioni
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