
Codice Tubazione Elenco vie/strade o 
mappe interessate 

dall'attività
Rete 

ispezionata

Codice 
presunta 

dispersione

Ubicazione della 
dispersione (indicare 

Via/strada e n° 
civico)

Note

AP/MP BP

TUB09960284647 VIA CARLO GIANNI 0.00 32.00

TUB09960284645 VIA CARLO GIANNI 82.00 0.00

TUB09960284648 VIA CARLO GIANNI 0.00 80.00

TUB09650246583 VIA DEI CUCCHI 0.00 76.00

TUB000000016596 VIA DEI CUCCHI 0.00 150.00

TUB026910790879 VIA DEL BRENNERO 0.00 42.00

TUB000000036187 VIA DELLA CHIESA XIII 0.00 24.00

TUB000000034224 VIA DELLA CHIESA XIII 0.00 11.00

TUB024560770121 VIA DELLA CHIESA XIII 0.00 0.00

TUB024560770123 VIA DELLA CHIESA XIII 4.00 0.00

TUB000000036201 VIA DELLA CHIESA XIII 23.00 0.00

TUB000000034422 VIA DELLA CHIESA XIII 10.00 0.00

TUB11680434747 VIA DELLA CHIESA XIII 0.00 0.00

TUB21760277878 VIA DELLE STALLE 0.00 25.00

TUB21760027560 VIA DELLE STALLE 0.00 19.00

TUB000000017200 VIA DELLE TAGLIATE 
III

0.00 56.00

TUB030190816490 VIA DELLE TAGLIATE 
III TRAVERSA II

0.00 28.00

TUB036560877693 VIA DELLE VILLE I 0.00 17.00

TUB036560877702 VIA DELLE VILLE I 0.00 2.00

TUB037990889578 VIA DI MULETTO 0.00 3.00

TUB037990889576 VIA DI MULETTO 0.00 34.00

TUB038890895492 VIA DI VILLA LANDI 0.00 22.00

Codice e denominazione impianto di distribuzione 1645

Comune Lucca

Tipo di gas distribuito (naturale o altro) Gas naturale

Data e ora inizio esecuzione del percorso 08/08/2024

Nome e Cognome Operatore

Condizioni ambientali

Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile) Portatile

Codice Strumentazione Pedonale METREX2 MATR.17210.16

Tipologia di supporto cartografico utilizzato per 
l'individuazione del tracciato digitale CART

Rif.mappa*/Scala
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TUB036590878916 VIA DI VILLA LANDI 0.00 1.00

TUB21760422034 VIA DI VILLA LANDI 0.00 4.00

TUB030540825857 VIA DI VILLA LANDI 0.00 29.00

TUB036590878914 VIA DI VILLA LANDI 0.00 4.00

TUB038890895495 VIA DI VILLA LANDI 0.00 50.00

TUB21760435300 VIA DI VILLA LANDI 0.00 0.00

TUB21760435302 VIA DI VILLA LANDI 0.00 1.00

TUB036590878917 VIA DI VILLA LANDI 0.00 0.00

TUB036590878918 VIA DI VILLA LANDI 4.00 0.00

TUB21760435301 VIA DI VILLA LANDI 0.00 0.00

TUB041390911170 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 22.00

TUB21760379888 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 18.00

TUB032020847044 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 1.00

TUB032020847068 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 1.00

TUB031820842627 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 2.00

TUB031820842233 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 2.00

TUB032020847042 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 2.00

TUB032020847055 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 0.00

TUB032020847053 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 34.00

TUB030490823889 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 7.00

TUB041390911171 VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI

0.00 0.00

TUB000000016224 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 86.00

TUB000000037271 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 1.00

TUB000000016221 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 103.00

TUB000000017126 VIA NICOLA 
BARBANTINI

0.00 2.00

TUB07580049818 VIA NICOLA 
BARBANTINI

26.00 0.00

TUB09960284646 VIA NICOLA 
BARBANTINI

73.00 0.00

TUB028720801967 VIA PER CORTE 
CAPECCHI

0.00 1.00

TUB028720801971 VIA PER CORTE 
CAPECCHI

0.00 19.00

TUB21760020931 VIA PER CORTE 
CAPECCHI

0.00 5.00
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TUB21760695960 VIA PER CORTE 
CAPECCHI

0.00 5.00

TUB21760020929 VIA PER CORTE 
CAPECCHI

0.00 11.00

TUB21760020930 VIA PER CORTE 
CAPECCHI

0.00 12.00

TUB10200322237 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 16.00

TUB10210324241 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 6.00

TUB10200322243 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 43.00

TUB10210324242 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 6.00

TUB10200322240 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 22.00

TUB10200322245 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 137.00

TUB10210324234 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 4.00

TUB000000036937 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 6.00

TUB030300821952 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 1.00

TUB10210324232 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 36.00

TUB000000016344 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 4.00

TUB10200322238 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 54.00

TUB10210324235 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 30.00

TUB10210324237 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 4.00

TUB10730386295 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 1.00

TUB10210324246 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 25.00

TUB10200322233 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 8.00

TUB000000016345 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 32.00

TUB10210324243 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 53.00

TUB10200322248 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 13.00

TUB10200322235 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 5.00

TUB000000016346 VIALE CARLO DEL 
PRETE

0.00 16.00

Totale metri 222.00 1566.0
0

Rapporto di Ispezione della rete gas a 
seguito Ricerca Dispersioni

Codice
88.05.031

Ediz. 0

Rapporto di Ispezione 
di rete Pag. 3 di 4



NOTE

Elaborati sistemi d'ispezione:

Altra documentazione esplicativa da allegare:

Data: Firma dell'Operatore:

* nel caso di utilizzo di supporto cartaceo

Allegato n° 5 alla l. 27/n "Ricerca programmata dispersioni su rete gas"
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